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ABSTRAK 
 
Telah dilakukan perancangan dan aplikasi sistem pada alat ini, dan dapat 
dimanfaatkan sebagai sistem monitoring serta kontrol otomatis temperatur 
ruangan. Sistem ini terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat 
keras terdiri atas sebuah Programable Logic Control (PLC) tipe Zelio Logic SR2 
B121BD, Sebuah rangkaian temperatur LM35 dan power supply 24 VDC. 
Perangkat lunak pada sistem ini dibuat dengan menggunakan program zeliosoft 
versi 4.2. Penelitian ini menggunakan zelio logic sebagai kontrol suhu ruangan 
dengan prototype berukuran 20 x 40 x 25 cm, dan telah diberi atap seperti rumah 
dan 4 kipas diletakan di sisi panjang ruangan. Dari hasil uji coba pada alat ini, 
yang didasarkan pada suhu yang ditetapkan pada saat pemrograman di ladder zelio 
soft, maka ruangan atau prototip dapat dikendalikan pada suhu 30 ºC - 36 ºC. 
 
Kata Kunci: PLC, Zelio logic, Sensor LM35. 
 
 
1.  PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi yang semakin 
maju serta memegang peranan sangat penting, 
dalam dunia industri pada saat ini. Teknologi 
yang modern dan terbarukan harus mencakup 
secara sinergi antara efisiensi biaya, sumber 
daya alam serta sumber daya manusianya. jika 
salah satunya diabaikan maka akan timbul 
masalah dikemudian hari. Kontrol kendali 
secara otomatis diberbagai bidang pada saat 
ini secara terus menerus dikembangkan, di-
antaranya adalah aplikasi pengendalian 
temperatur di ruangan yang dapat diatur dan 
ditampilkan. Sistem yang dibuat ini meman-
faatkan kemampuan Zelio Logic SR 121BD 
dalam akuisisi data dan pengambilan kepu-
tusan. Kawasan tempetatur yang dapat diken-
dalikan adalah keadaan temperatur ling-
kungan sekitar sampai dengan 90º Celcius. 
Pengambilan aplikasi mengenai temperatur 
ruang ini didasarkan pada besarnya pengaruh 
temperatur yang tidak hanya sebagai noise 
pada dunia elektronika tapi juga pengaruh 
pada dunia kesehatan (inkubator bayi, dan 
sebagainya), hasil kualitas produksi (ma-
kanan, pertanian, perkebunan dan sebagai-
nya), serta sistem keamanan gedung dan seba-
gainya. Keuntungan dari sistem ini adalah 
komponen rangkaian yang banyak dipasaran 
serta  harganya cukup terjangkau sehingga da-
lam penggunaanya efisiensi biaya dapat dica-
pai, mudah dalam perawatan, temperatur 
dapat dimonitoring pada layar LCD, kemu-
dahan dalam pengoperasian. Sistem pengon-
trolan suhu ruangan secara otomatis  pada alat 
yang dirancang adalah untuk menjaga ruang-
an agar tetap stabil  sesuai dengan program 
yang dibuat, serta menggunakan sistem peng-
atur ON OFF dan zelio Logic digunakan seba-
gai pusat untuk kontrol proses. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang terdapat 
dalam latar belakang, maka pada penelitian 
yang ditunjukan untuk bagaimana merancang, 
mengaplikasikan dan mengontrol sistem di 
zelio logic SR 121BD untuk pengontrol tem-
peratur dalam ruangan. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam perancangan dan pembuatan sis-
tem pengontrol temperatur udara dalam 
ruangan menggunakan zelio logic SR 121BD 
Lisa Fitriani Ishak, MT., dkk.  Jurnal Teknik, Volume 4, No. 1, Januari 2015  
67 
 
dibatasi pada: 
1. Pengukuran temperatur udara dalam 
ruangan dengan jangkauan antara tempe-
ratur lingkungan (± 30º C) sampai 36º C; 
2. Pengendalian temperatur ruang meng-
gunakan sistem analog dari modul LM35; 
3. Tidak membahas mekanisme sistem pe-
manas dan pendingin; 
4. Tidak membahas perancangan secara me-
kanis dalam sistem pengaturan tempera-
tur dalam ruangan; dan 
5. Tidak membahas tentang perancangan 
catu daya yang dipakai dalam alat. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian yang dilakukan ada-
lah sebagai berikut : 
1. Mengaplikasikan sistem Zelio logic SR 
121BD untuk pengontrolan temperatur 
udara pada ruangan. 
2. Untuk membuat alat kontrol temperatur 
yang lebih baik dan bisa digunakan pada 
berbagai aplikasi. 
 
2.  LANDASAN TEORI 
2.1. Programmable Logic Control 
Pada tahun 1969, General Motor Cor-
poration salah satu perusahaan otomotif dari 
amerika serikat memperkenalkan penggunaan 
PLC. Sesuai namanya PLC merupakan pe-
ngendali yang dapat diprogram berdasar logi-
ka yang diberikan. Alat elektronika digital 
yang menggunakan programmable memory 
untuk menyimpan intruksi dan untuk men-
jalankan fungsi-fungsi khusus seperti; logika,  
urutan (sequence), pewaktuan (timming), per-
hitungan dan operasi aritmatika untuk me-
ngendendalikan mesin dan proses disebut 
PLC (Programmable Logic Control) [1]. 
PLC memiliki komponen yang terhubung 
dengan peralatan input dan peralatan output, 
serta terhubung dengan PC (Personal 
Computer) untuk kebutuhan pemrograman. 
Secara umum PLC terbagi dalam beberapa 
komponen berikut [1]:  
 
1.  Power Supply  
Power supply merupakan penyedia daya 
bagi PLC. jenis tegangan yang dimilikinya 
bisa berupa tegangan AC (Alternating Cur-
rent) maupun tegangan DC (Direct Current), 
namun juga ada yang memiliki power supply 
(24 VDC) internal yang bisa digunakan untuk 
menyediakan daya bagi peralatan input/out-
put PLC. 
2.  Prosesor (Central Processing Unit) 
Prosesor ialah bagian PLC yang ber-
fungsi membaca dan mengeksekusi instruksi 
program. Prosesor mempunyai elemen kontrol 
yang disebut Arithmetic and Logic Unit, 
sehingga mampu mengerjakan operasi logika 
dan aritmatika. 
3.  Memori  
Memori ialah tempat penyimpanan data 
dalam PLC memori ini umumnya menjadi 
satu modul dengan prosesor /CPU jika ber-
bentuk memori eksternal maka itu merupakan 
memori tambahan.  
4.  Modul Input - Output 
Ialah perantara dari PLC ke peralatan ke 
dunia nyata. modul input-output pada umum-
nya sudah menjadi satu kesatuan di dalam 
PLC, dan ada juga yang modul input-output 
tersendiri atau terpisah dari CPU. 
5.  Alat Pemrograman  
Programming device ialah alat untuk 
membuat atau mengedit program PLC. Pada 
mulanya berupa hand held programmer mem-
punyai keuntungan dapat dibawa kemana 
sajakarena bentuknya kecil, namun alat ini 
sulit untuk melihat program secara keseluru-
han karena yang ditampilkan ialah program 
per baris saja. 
 
2.2 Smart Relay Zelio 
Smart Relay Zelio adalah sebuah perang-
kat kendali otomatis dengan fisik yang kecil, 
namun memiliki kemampuan kendali yang 
tinggi, atau bisa disebut mini PLC (Pro-
grammable Logic Control) atau zelio merupa-
kan sebuah pengontrol otomatis bebasis logi-
ka yang berukuran relatif kecil dan ringan 
sebagai pengganti sistem kendali konven-
sional seperti kontaktor dan relay biasa. Zelio 
termasuk mini PLC dengan input/output 
mulai dari 10 I/O sampai dengan 40 I/O.   
smart relay didesain untuk automated systems 
yang biasa digunakan pada aplikasi industri 
dan komersial. Untuk keperluan industri 
biasanya digunakan untuk aplikasi small 
finishing, packaging dan juga proses produk-
si. Selain itu juga digunakan untuk mesin-
mesin yang berskala kecil sampai dengan 
yang skala besar dan terkadang juga diguna-
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kan untuk home industry. Untuk sektor ko-
mersial atau bangunan biasa digunakan untuk 
alat penggulung, pintu masuk, instalasi listrik, 
kompressor dan lain-lain yang menggunakan 
sistem automasi [3]. 
Terdapat 2 tipe smart relay yaitu tipe 
compact dan tipe modular. Perbedaannya 
adalah pada tipe modular dapat ditambahkan 
extension module sehingga dapat ditambah-
kan input dan output. Meskipun demikian 
penambahan modul tersebut tetap terbatas ha-
nya bisa ditambahkan sampai dengan 40 I/O. 
Selain itu untuk tipe modular juga dapat 
dimonitor dengan jarak jauh dengan penam-
bahan modul [2]. 
Smart relay ini dirancang sebaik mungkin 
agar mudah dioperasikan dan dapat diprogram 
oleh non-programmer khusus. Oleh karena itu 
perancang smart relay telah menempatkan se-
buah program awal (interpreter) di dalam 
piranti ini yang memungkinkan pengguna 
meinput program-program kontrol sesuai 
dengan kebutuhan mereka dalam kebutuhan 
mereka dalam suatu bentuk bahasa pemro-
graman yang relatif sederhana dan mudah 
untuk dimengerti dan dapat diubah atau di-
ganti dengan mudah sesuai dengan kebu-
tuhan. Pemrograman yang digunakan pada 
smart relay Schneider adalah dapat dilakukan 
dengan dua cara yaitu dengan cara mengguna-
kan tombol - tombol yang terdapat pada smart 
relay sehingga dapat mengubah program 
secara langsung dari smart relay tersebut. 
Selain itu pemrograman juga dapat meng-
gunakan komputer yang menggunakan soft-
ware ”Zelio Soft 2”[3]. 
Cara kerja smart relay pertama adalah 
memeriksa kondisi input. Smart relay akan 
memeriksa setiap input yang ada. Kemudian 
semuanya akan diinputkan ke dalam memori. 
Langkah kedua adalah mengeksekusi program 
pada suatu instruksi. Sehingga kerja smart 
relay adalah berdasarkan program. Setiap 
kondisi ditentukan oleh programnya. Langkah 
terakhir smart relay mengatur status pada pe-
rangkat keluaran. Dapat kita lihat bahwa 
smart relay sangat penting dalam suatu proses 
[3]. 
Keuntungan menggunakan Smart Relay 
adalah [3]:  
a. Pemrograman yang sederhana. Dengan 
adanya layar LCD yang besar dengan 
backlight memungkinkan dilakukannya 
pemrograman melalui front panel atau 
menggunakan Zelio Soft 2 Software.  
b. Instalasi yang mudah.  
c. Harga lebih murah dibandingkan dengan 
menggunakan PLC. 
d. Fleksibel, kompak dan dapat ditambah-
kan modul tambahan bila diperlukan, 
dual programming language, dan multi-
ple power capabilities (12VDC, 24VDC, 
24VAC dan 120 VAC). 
e. Open connectivity. Sistem Zelio dapat 
dimonitor secara jarak jauh dengan cara 
menambahkan extension modul berupa 
modem. Juga tersedia modul modbus 
sehingga Zelio dapat menjadi slave OLC 
dalam suatu jaringan PLC.  
 
2.2  Smart Relay SR2B 121BD Schneider 
Electric 
Smart relay yang digunakan adalah merk 
Telemecanique SR2B 121 BD yang dibuat 
oleh pabrikan Schneider. Smart relay ini 
merupakan Smart relay modular yang dapat 
diexpand. Software yang digunakan untuk 
Smart relay ini adalah Zelio Soft 2. Yang 
menggunakan bahasa ladder diagram atau 
bisa juga menggunakan function block dia-
gram. Smart relay yang digunakan dapat 
diexpand sesuai dengan kebutuhan. Sehingga 
input maupun output dapat ditambahkan pada 
Smart Relay ini. Smart relay ini juga memiliki 
layar yang dapat digunakan untuk melihat 
maupun mengganti program yang telah 
diinput ke dalam Smart relay ini. Pada layar 
tersebut juga terdapat backlight yang diguna-
kan untuk menerangi layar tersebut untuk me-
mudahkan pembacaan pada layar tersebut. 
Smart relay ini juga memiliki data backup 
yang dilakukan oleh EEPROM Flash memo-
ry. Komunikasi yang digunakan adalah ja-
ringan Modbus. Smart relay ini memiliki 
range power supply yang 24 VDC. Batasan 
tegangan supply-nya adalah 19,2-30 VDC. 
Arus nominalnya 70 mA tanpa extensions jika 
menggunakan extensions 180 mA[3] 
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Gambar 2.1: Smart Relay Zelio 
 
Dari gambar di atas dapat kita lihat terda-
pat layar yang dapat digunakan untuk melaku-
kan pemrograman secara langsung dari smart 
relay tanpa harus menggunakan perangkat 
komputer. Dengan adanya tombol-tombol 
yang telah disediakan kita dapat memrogram 
dengan lebih mudah. 
Zelio SR2 B121 BD merupakan smart 
relay generasi ke-2, jenis modular yang akan 
dipakai ini dirancang untuk sebuah sistem 
otomasi. Adapun keunggulan dari tipe mo-
dular ini adalah hanya membutuhkan supply 
24 volt dengan I/O berjumlah 12 buah dan 
input analog berjumlah 4. Zelio SR2 B121 
BD ini juga merupakan sebuah smart PLC 
yang memiliki CPU, memory dan relay yang 
terintegrasi di dalamnya. Selain itu juga, Zelio 
dengan tipe ini mampu untuk diekspansi jum-
lah input/output-nya. Berbeda dengan PLC 
biasa, Zelio SR2 B121 BD memiliki input 
analog yang berfungsi untuk memudahkan da-
lam penggunaan input berupa data analog dan 
perbandingan tegangan. 
Untuk memprogram modul Zelio SR2 
B121 BD ini dapat menggunakan dua cara, 
yaitu pertama dengan cara melalui panel de-
pan modul Zelio dan kedua melalui program-
ming workshop zelio soft 2. Bahasa pemro-
graman pada zelio soft 2 terdapat dua macam, 
yaitu ladder diagram dan FBD (Functional 
Block Diagram), Kedua bahasa pemrograman 
ini sama-sama mengimplementasikan Prede-
fine Function Block seperti timer dan counter 
serta fungsi-fungsi spesifik yang lain. Zelio 
merupakan kumpulan dari relay, dimana relay 
adalah sebuah device yang bekerja berdasar-
kan gaya electromagnetic yang dapat menu-
tup dan membuka sebuah kontak switch. 
Relay pada mulanya dikembangkan untuk 
memudahkan dua kontrol elektronik, yaitu 
remote control dan power amplification. Con-
toh dari power amplification adalah starting 
relay pada sebuah mobil. 
Kontak relay memiliki dua konfigurasi 
dasar yaitu Normally Open (NO) dan Nor-
mally Closed (NC). Normally Open memiliki 
kondisi kontak open pada saat tidak di-
energized dan kontak akan close bila di-
energized. Sedangkan Normally Closed me-
miliki kondisi kontak closed pada saat tidak 
di-energized dan kontak akan open bila di-
energized. Berdasarkan perjanjian, symbol 
relay selalu menunjukkan kondisi kontak pada 
saat tidak di-energized. Relay memiliki berm-
acam-macam variasi konfigurasi kontak. Se-
perti double-pole/double-throw (DPDT), tri-
ple-pole/double-throw (3PDT), double-pole/ 
single-throw (DPST), single-pole/single-
throw (SPST) dan sebagainya[1]. 
Switch dan relay digunakan secara luas 
pada industri-industri untuk mengontrol mot-
or, mesin dan proses. Switch dapat menjalan-
kan single machine on dan off, tetapi berbeda 
dengan jaringan relay logic yang dapat me-
ngontrol proses yang dijalankan, menyalakan 
sebuah mesin, menunggui sampai proses 
selesai, kemudian menjalankan proses beri-
kutnya. 
Zelio logic tipe modular yang dapat 
ditambahkan module sesuai dengan kebu-
tuhan. Tetapi penambahan module cukup 
terbatas. Hanya sampai 40 I/O saja. Smart 
relay ini memiliki performa yang cukup baik 
dibandingkan dengan smart relay yang lain 
karena memiliki bentuk yang kecil dan relatif 
lebih ringan dan memiliki jumlah input dan 
output yang cukup banyak dibandingkan 
dengan smart relay lain yang seukuran dan 
juga terdapat layar untuk memudahkan pe-
ngontrolan. 
Programming dan instalasi yang mudah, 
Zelio Logic sangat cocok untuk semua apli-
kasi. Zelio Logic ini juga fleksibel menawar-
kan dua macam Option, yang pertama adalah 
compact version dimana pada versi ini me-
miliki konfigurasi yang fix, sedangkan untuk 
yang kedua yaitu Modular version, dapat 
ditambahkan extension Modules serta 2 baha-
sa programming (FBD atau ladder). 
a) Secara independen, menggunakan tombol-
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tombol pada Zelio Logic smart relay 
(ladder language); 
b) Menggunakan pemrograman pada PC 
menggunakan ”Zelio Soft V4.5” software. 
 
2.3  Modul Sensor Suhu 
Pada perancangan ini diperlukan modul 
sensor suhu yang dapat mengeluarkan output 
analog sebesar 0 - 10, berikut komponen yang 
diperlukan: 
1. DI-WLM35TS (Temperatur Sensor) 
adalah pengindera suhu atau temperatur 
yang memberikan tegangan keluaran yang 
berbanding langsung dengan suhu/temperatur 
yang diukur dalam derajat celcius. Ini berarti 
apabila suhu yang terbaca 0
0
C maka tegangan 
keluaran ádalah 0 Volt. tegangan keluaran 
pada WLM35TS ini akan naik dengan ke-
naikan 10 mV untuk setiap derajat celcius. Ini 
adalah keuntungan sensor suhu ini berupa IC 
menggunakan chip silikon untuk elemen 
pengindera (sensor) yang memiliki konfigu-
rasi keluaran tegangan dan arus. Sensor suhu 
yang digunakan adalah LM35DZ sebagai 
komponen utama. LM35DZ disuplai tegangan 
mulai 4V-30V DC dengan arus pengurasan 60 
mikroampere, memliki tingkat efek self-
heating (pemanasan diri) yang rendah 0,080C. 
Pada Gambar 2.6 diperlihatkan bentuk fisik 
sensor suhu LM35DZ [5]. 
 
Gambar 2.2: Sensor Suhu LM35DZ. 
 
2.   Penguat Sensor Suhu DI-WLM35TS 
Keluaran dari komponen LM 35DZ, 
terlalu kecil untuk digunakan pada input 
analog ke smart relay zelio, maka dilakukan 
perancangan rangkaian penguat menggunakan 
Op-Amp. 
a) Rangkaian Penguat Inverting 
Keluaran sensor dan tranduser pada 
umumnya mempunyai tegangan yang sangat 
kecil hingga mikro volt, sehingga diperlukan 
penguat dengan impedansi masukan rendah. 
Rangkaian penguat inverting merupakan 
rangkaian penguat pembalik dengan 
impedansi masukan sangat rendah. Rangkaian 
penguat inverting akan menerima arus atau 
tegangan dari tranduser sangat kecil dan akan 
membangkitkan arus atau tegangan yang lebih 
besar. Rangkaian dasar penguat inverting 
adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 
1, dimana sinyal masukannya dibuat melalui 
input inverting. Rangkaian ini adalah peng-
ubah dari arus menjadi tegangan dan digerak-
kan oleh sumber tegangan dan bukan sumber 
arus. Tahanan sumber R1, bagian umpan 
baliknya berubah dan beberapa sifat umpan 
balik juga berubah [6]. 
 
 
Gambar 2.3: Rangkaian Op-Amp. 
 
b) Rangkaian Non Inverting 
Penguat non inverting ini memiliki ma-
sukan yang dibuat melalui input non inver-
ting. Dengan demikian tegangan keluaran 
rangkaian ini akan satu fasa dengan tegangan 
inputnya. Untuk menganalisa rangkaian 
penguat op-amp non inverting, caranya sama 
seperti menganalisa rangkaian inverting[6]. 
 
 
Gambar 2.4: Rangkaian Penguat Tak Membalik. 
 
Rangkain ini dapat digunakan untuk 
memperkuat isyarat AC maupun DC dengan 
keluaran yang tetap sefase dengan masukan. 
Impedansi masukan dari rangkaian ini berhar-
ga sangat tinggi dengan nilai sekitar 100 mv. 
Dengan isyarat masukan dikenakan pada 
terminal masukan noninverting, besarnya 
penguatan tegangan tergantung pada harga in 
R dan F R yang dipasang. Isyarat keluaran 
penguat ini diambil dari resistor L R (biasanya 
berharga sekitar 35-50 ohm). 
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2.4  Kipas DC  
Dalam kipas angin terdapat suatu motor 
listrik. Motor listrik tersebut mengubah energi 
listrik menjadi energi gerak. Dalam motor 
listrik terdapat suatu kumparan besi pada 
bagian yang bergerak beserta sepasang pipih 
yang berbentuk magnet U pada bagian yang 
diam (permanen). Ketika listrik mengalir pada 
lilitan kawat dalam kumparaan besi, hal ini 
membuat kumparan besi menjadi sebuah 
magnet. Karena sifat magnet yang saling 
tolak-menolak pada kedua kutubnya maka 
gaya tolak-menolak magnet antara kumparan 
besi dan sepasang magnet tersebut membuat 
gaya berputar secara periodik pada kumparan 
besi tersebut. Oleh karena itu baling-baling 
kipas angin dikaitkan ke poros kumparan ter-
sebut. Penambahan tegangan listrik pada 
kumparan besi dan menjadi gaya kemagnetan 
ditujukan untuk memperbesar hembusan 
angin pada kipas angin. Kipas DC ini mema-
kai tegangan sebesar 24 volt. Ukuran dari 
kipasa DC ini bermacam-macam dari yang 
berukuran 5 cm sampai 12 cm [9]. 
 
Gambar 2.5: Fan 4 Inchi 
 
2.5  Saklar tombol tekan  
Saklar tombol tekan adalah suatu jenis 
peralatan kontrol yang digunakan untuk 
menghubungkan atau memutuskan rangkaian 
listrik. Saklar tombol tekan dioperasikan seca-
ra manual dengan cara menekan tombolnya. 
Menurut kedudukan kontak-kontaknya tom-
bol tekan dapat dibagi menjadi dua yaitu, 
Normally Open (NO) dan Normally Close 
(NC). Kontak NO kedudukan kontaknya 
dalam keadaan terbuka sebelum tombol di-
operasikan atau ditekan. Apabila kontak NO 
tersebut ditekan maka kedudukan kontaknya 
akan berubah menjadi NC (tertutup), begitu 
juga sebaliknya untuk kontak NC dan ketika 
tombol dilepas maka kedudukan kontaknya 
akan kembali keposisi semula[1]. 
 
 
 
Gambar 2.6: Simbol Saklar 
 
2.6  Perangkat Lunak /Software Zelio Soft 
V4.3 
Pemrograman yang dipakai pada smart 
relay ini adalah menggunakan software Zelio 
Soft 2. Bahasa pemrograman yang dipakai 
adalah Ladder Diagram (LD) dan Function 
Block Diagram (FBD). Pada gambar Gambar 
2.11  dapat kita lihat contoh layout program 
yang menggunakan ladder diagram.  
 
 
Gambar 2.7: Ladder Diagram 
 
Pada ladder language terdapat dua ma-
cam symbol yang dapat digunakan yaitu 
ladder symbol dan electrical symbol. Pada 
ladder symbol terdapat 120 baris yang dapat 
digunakan untuk program. Fitur-fitur yang 
ada adalah timer, yang digunakan untuk 
menghitung delay baik on/off. Counter yang 
digunakan untuk menghitung maju atau 
mundur. Analogue comparator dan counter 
comparator yang digunakan untuk memban-
dingkan. Clock yang digunakan untuk range 
waktu yang valid selama melakukan proses. 
Control relay yang digunakan sebagai inter-
nal relay. Input dan output coil dan juga 
terdapat kolom comment untuk memberi 
komentar pada tiap barisnya. Sedangkan 
gambar Gambar 2.16 adalah contoh layout 
yang menggunakan FBD language. FBD me-
nyediakan graphical programming yang ber-
dasarkan kegunaan dari function block. 
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Gambar 2.8: Lay Out Zelio 
 
Selain itu Software ini juga dapat diguna-
kan untuk simulasi, monitoring, dan penga-
wasan. Selain itu juga dapat mengupload dan 
mendownload program. Dapat dibuat dalam 
bentuk file. Meng-compile program secara 
otomatis. Selain itu juga terdapat menu on-
line help. 
 
III  PERANCANGAN SISTEM KON-
TROL TEMPERATUR RUANG 
3.1  Prinsip Kerja Sistem 
Pada skripsi ini dirancang sebuah sistem 
pengkondisan udara pada suatu ruangan seca-
ra otomatis dengan menggunakan sensor tem-
peratur sebagai sensor pengindera dalam 
proses pengendalian temperatur pada ruangan. 
Pengendalian temperatur pada ruangan akan 
dideteksi oleh sensor, selanjutnya data hasil 
deteksi akan diolah pada sistem pengendali. 
Pengolahan dilakukan dengan membanding-
kan dengan nilai temperatur yang telah 
ditentukan. Sinyal yang telah diproses akan 
diteruskan sebagai perintah untuk mengaktif-
kan kipas sehingga dapat mencapai kondisi 
yang diinginkan. Proses kerja output pada 
zelio akan ditampilkan pada display LCD. 
Gambar 3.1 memperlihatkan bahwa sistem 
kontrol pada zelio logic berfungsi sebagai 
pusat pengendalian temperatur pada ruangan. 
 
Gambar 3.1: Blok Diagram Sistem Kontrol Temperatur 
 
3.2 Cara Kerja Sistem 
Dalam proses perancangan sistem ter-
lebih dahulu ditentukan proses dari kerja 
sistem.  maka terlebih dahulu (lihat Gambar 
3.2). 
MULAI
SELESAI
INPUT / 
SAKLAR
BACA TEMPERATUR 
SEKITAR
TEPERATUR > 
SET POIN
KIPAS BEKERJA
MENKONDISIKAN 
RUANGAN
YA
KIPAS MATI
TIDAK
STOP
 
Gambar 3.2: Diagram Alir Sistem 
 
Berikut ini akan dijelaskan mengenai cara 
kerja oleh kendali pada smart relay zelio logic 
yang telah diatur pada perangkat lunak. Ada-
pun proses kerja sistemnya adalah sebagai 
berikut: 
1. Pada saat sistem diaktifkan, layar LCD 
akan menampilkan tulisan yang berisikan 
menu awal dari zelio, kemudian masukan 
input berupa saklar. untuk nilai tempera-
tur sudah diset pada saat pemrograman; 
2. Setelah nilai temperatur dan input diberi-
kan maka sensor akan melakukan peng-
ukuran dan hasilnya dikirim ke perangkat 
kontroler. Selanjutnya data tersebut akan 
diproses oleh kontroler dan dibandingkan 
dengan nilai temperatur yang telah dima-
sukkan sebelumnya; dan 
3. Selanjutnya hasil perhitungan akan diper-
oleh nilai yang kemudian perangkat kon-
troler akan mengirimkan sinyal untuk 
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menghidupkan kipas sesuai dengan nilai 
yang diperoleh. Apabila nilai set poin le-
bih kecil dari nilai yang diberikan oleh 
sensor maka perangkat kontroler akan 
memerintahkan untuk menghidupkan ki-
pas, namun bila set poin lebih besar dari 
nilai yang diberikan oleh sensor maka 
kipas akan mati. 
 
3.1.2 Spesifikasi Sistem 
Dalam sistem kontrol temperatur ruangan 
secara otomatis, memiliki rentang pengenda-
lian temperatur  yang mengacu pada beberapa 
sistem yang sudah ada. Selain itu rentang 
pengendalian maupun sistem kerja sistem ini 
juga disesuaikan dengan kebutuhan ditiap-tiap 
ruangan. Adapun spesifikasi dalam sistem 
kontrol temperatur ruangan ini adalah: 
1. Rentang temperatur yang dapat diset pada 
suatu ruang adalah adalah 20°C hingga 
50°C; 
2. Temperatur yang dapat dideteksi oleh 
sistem berkisar dari 29°C 50°C, karena 
rentang temperatur yang akan dikendali-
kan berkisar antara 0°C – 50°C; dan 
3. Terdapat 4 tahapan dalam pengotrolan 
output berdasarkan temperatur. 
 
3.3  Perancangan Perangkat Keras (Hard-
ware) 
Pada perancangan pengendali temperatur 
pada suatu ruang ini terdiri dari sub sistem 
atau bagian yang masing-masing memiliki 
fungsi kerja yang saling berkaitan dan saling 
mendukung, Maka dilakukan beberapa ta-
hapan yang bertujuan untuk menjadikan 
sebuah sistem yang handal. beberapa tahapan 
yang dilakukan  diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
a. Pembuatan panel kontrol PLC, saklar dan 
indikator pada papan akrilik dengan 
ukuran 30 cm x 20 cm;  
b. Pembuatan aktuator berupa alat peraga 
dengan ukuran 20 cm  x 30 cm x 26 cm, 
serta diberi lubang 4 buah untuk kipas 
dengan diameter 8 inch; 
c. Pembuatan modul LM 35 sebagai sensor 
suhu 1 set, Pengkabelan, Identifikasi In-
put-Output ke terminal; dan 
d. Pemrograman sistem kontrol temperatur 
pada suatu ruang. 
 
Gambar 3.3: Konfigurasi I/O pada Perangkat Keras 
 
3.4  Kontrol Panel dengan Zelio 
Dalam pembuatan panel kontrol ini bertujuan 
untuk mempermudah simulasi pada kontrol 
proses pengkondisian ruangan. Kontrol proses 
ini dibuat dengan menggunakan papan akrilik 
dengan ukuran 30 cm x 20 cm, berisi 
perangkat keras berupa PLC zelio Logic SR 
2B 121 BD, lampu indikator, serta saklar 
tekan. semua kontrol diproses melalui panel 
kontrol ini dari mulai sinyal input, proses 
eksekusi dengan PLC menjadi sinyal output 
atau keluaran yang di tampilkan ke LCD 
backlight sampai lampu indikator. Dalam 
merangkai kontrol panel ini diperlukan keteli-
tian pada saat melihat terminal pada peralatan 
kontrol, hal ini disebabkan karena notasi pada 
peralatan kontrol sangat kecil dan dalam 
perangkaian biasanya hanya diberikan satu 
celah yang sangat kecil dan sempit. Untuk 
memilih peralatan kontrol hal-hal yang harus 
diperhatikan adalah: 
a. Fungsi peralatan; 
b. Spesifikasi peralatan; dan 
c. Harga dan ketersedian dipasar. 
 
     
 
Gambar 3.4: Panel Kontrol Peraga Temeperatur 
Ruang 
 
3.5 Rangkaian Penguat Sensor 
Dalam penggunaan sensor LM35 didapat-
kan data pengukuran dengan tegangan output 
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yang sangat kecil, untuk itu dibutuhkan 
penguat sinyal dengan kalibrasi yang mudah. 
Rangkaian Op-amp non inverting digunakan 
dalam penguatan dengan gain yang mudah 
dirubah sesuai kebutuhan. Pada output ampli-
fier non inverting hasilnya positif, Gambar 
3.4 memperlihatkan gambar hasil perancang-
an rangkaian penguat dengan amplifier non 
inverting. 
 
 
 
Gambar 3.5: Gambar Rangkaian Penguat Non 
Inverting untuk LM35, (Candra, 2009: 1) 
 
Perancangan rangkaian penguat ini dise-
suaikan dengan tegangan output dari sensor 
LM35. Dari data spesifikasi sensor diperoleh 
bahwa kenaikan tegangan setiap kenaikan 1°C 
adalah 10 mV. Dalam perancangan telah di-
tentukan bahwa rentang temperatur yang akan 
dibaca oleh LM35 adalah 0°C – 50°C dimana 
output tegangan yang dihasilkan adalah 0V–
500mV. Di lain sisi rentang tegangan yang 
diterima oleh input analog pada Zelio adalah 
0V – 10V, untuk itu perlu penguatan sebesar 
10 kali.  
 
 
 
Gambar 3.6: Gambar Realisasi Penguat. 
 
3.6  Pembuatan Alat Peraga Prototype 
Ruangan 
Dalam rancang bangun perangkat peng-
atur temperatur pada suatu ruangan dibutuh-
kan perangkat atau prototype berupa kotak 
untuk melakukan simulasi pengendalian tem-
peratur. Prototype yang  digunakan sebagai 
pengujian dirancang memiliki ukuran cm  x 
30 cm x 26 cm seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 3.4. prototype dibuat dari bahan 
acrilyc dengan tebal 5mm sedang untuk 
rekayasa pemanas menggunakan lampu pijar 
100W dengan pendingin 4 buah kipas 24 
DCV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.7 Alat Peraga 
 
4.  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
SISTEM 
Pengujian berguna untuk mengetahui 
kehandalan dari sistem atau alat yang dibuat 
mulai dari hardware sampai software. Se-
hingga hasil yang diharapkan bisa tercapai de-
ngan baik. Pengujian dilakukan dengan bebe-
rapa tahap mulai dari pengujian dari alat yang 
dipakai sampai dengan pengujian inte-grasi. 
 
4.1 Pengujian Sistem Pengendali 
Pengujian sistem dilakukan untuk menge-
tahui apakah sistem dapat bekerja dengan 
baik. Pengujian ini mengacu pada pengaturan 
temperatur pada ruang prototip dengan ren-
tang temperatur 30°C – 40°C. Untuk menjaga 
temperatur ruang agar sesuai dengan yang 
dinginkan. 
Lisa Fitriani Ishak, MT., dkk.  Jurnal Teknik, Volume 4, No. 1, Januari 2015  
75 
 
  
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Op-A mp Non Inverting ke PLC 
Suhu        
( °C  )
Output Opamp 
( V )
Input analog PLC 
( V ) 
Output PLC
< 29 2.92 2.90 Fan 1 OFF
> 30 3.01 3.00 Fan 1 ON
 < 31 3.14 3.10 Fan 2 OFF
> 32 3.26 3.20 Fan 1 & 2 ON
< 33 3.34 3.30 Fan 3 OFF
> 34 3.43 3.40 Fan 1, 2 & 3 ON
< 35 3.57 3.50 Fan 4 OFF
> 36 3.68 3.60 Fan 1 , 2, 3 & 4 ON  
 
Pada prototype ruangan terdiri dari sensor 
untuk membaca suhu sekitar ruang dan kipas 
4 buah untuk seolah-olah mendinginkan 
ruangan. Kemudian untuk merekayasa 
peningkatan suhu dipasang lampu mercury. 
Pada Tabel 4.1 dijelaskan Proses kerja dari 
kipas sebagai media pendingin berdasrkan 
suhu yang diterima sensor. 
 
Tabel 4.2 Proses \kerja Kipas Berdasarkan Temperatur 
dari Sensor  
 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, 
kipas akan bekerja pada suhu > 30 °C maka 
kipas 1 akan bekerja dan pada setiap kenaikan 
suhu 2 °C, maka kipas akan aktif sesuai 
program yang dibuat. Kipas akan berhenti 
pada saat penurunan suhu 1 °C dari kenaikan 
suhu yang telah diatur. Sistem ini dibuat agar 
tidak terjadi nyala mati pada kipas yang akan 
menyebabkan kipas atau perlatan kontrol lain 
cepat rusak. Dalam pengujian alat pengontrol 
suhu pada prototip ruangan menggunakan 
Zelio SR2 B121 BD dan modul sensor suhu 
LM35, proses pengujian menggunakan ban-
tuan tambahan pemanas berupa lampu bohlam 
100 watt dan thermocontrol sebagai indikator 
suhu ruangan. Modul sensor suhu LM35 
diletakkan pada prototip ruangan untuk 
mendeteksi suhu di dalamnya. Kemudian 
pemanas dihidupkan dan diletakkan di dalam 
prototip ruangan yang akan menyebabkan 
peningkatan suhu secara perlahan. Perubahan 
suhu akan membuat sensor bekerja dan 
mengirim data ke Zelio SR2 B121 BD. Kipas 
angin akan aktif secara berurutan sesuai 
dengan program ladder dan berdasarkan 
peningkatan suhu di dalam prototip ruangan. 
Setiap kenaikan suhu yang terjadi dan 
mengaktifkan kipas angin, memperlihatkan 
pengujian alat pengontrol suhu pada prototip 
ruangan menggunakan Zelio SR2 B121 BD 
dan modul sensor suhu LM35. 
 
4.2  PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK (SOFT-
WARE) 
Pengujian ini dilakukan pada software 
zelio soft pada mode simulasi, pengujian ini 
mencakup keseluruhan kontrol temperatur, 
dari input digital maupun input analog, serta 
dilengkapi dengan output berupa lampu. 
berikut hasil pengujian menggunakan soft-
ware, adalah sebagai berikut: 
1. Pada Temperatur > 30°C Modul LM35 
akan memberi masukan tegangan sebesar 
3000 mV atau 3,0 V ke input PLC sebagai 
sinyal Analog yang telah diset pada pro-
gram ladder maka Output pada PLC akan 
bekerja (Kipas 1 ON). 
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Gambar 4.1: Simulasi Sinyal Masukan Analog dan Output 1 ON 
 
2.  Pada Temperatur > 32°C Modul LM35 
akan memberi masukan tegangan sebesar 
3200 mV atau 3,2 V ke input PLC seba-
gai sinyal analog yang telah diset pada 
program ladder maka Output pada PLC 
akan bekerja (Kipas 1 & 2 ON). 
 
 
 
Gambar 4.2: Simulasi Sinyal Masukan Analog dan Output 2 ON 
 
3.  Pada Temperatur > 34°C Modul LM35 
akan memberi masukan tegangan sebesar 
3400 mV atau 3,4 V ke input PLC seba-
gai sinyal analog yang telah diset pada 
program ladder maka Output pada PLC 
akan bekerja (Kipas 1 , 2 & 3 ON). 
 
 
 
Gambar 4.3: Simulasi Sinyal Masukan Analog dan Output 1,2 dan 3 ON. 
6
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4. Pada Temperatur > 36°C Modul LM35 
akan memberi masukan tega-ngan 
sebesar 3600 mV atau 3,6 V ke input 
PLC sebagai sinyal analog yang telah 
diset pada program ladder maka Output 
pada PLC akan bekerja (Kipas 1 , 2 , 3 & 
4 ON).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4: Simulasi Sinyal masukan Analog dan Output 1,2, dan 3 ON. 
 
Berdasarkan simulasi diatas sistem atau 
program yang dibuat telah sesuai dengan ran-
cangan. Pengontrolan suhu ini merupakan 
suatu kondisi dimana suhu pada ruangan 
dikontrol menggunakan PLC Zelio logic dan 
kipas sebagai media pendingin. Dalam proses 
kerjanya PLC Zelio logic menerima data 
analog dari modul sensor suhu LM35 berupa 
nilai tegangan berkisar antara 0 sampai 10 
Volt. Data Analog ini selanjutnya diubah ke 
data digital di program ladder dan mengkon-
versikanya menjadi suatu range nilai suhu 
antara 0 – 100°C. Nilai suhu inilah yang akan 
memvariasikan kerja dari kipas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5: Proses Pengujian Sistem Kontrol 
Temperatur . 
 
5.  KESIMPULAN  
Berdasarkan analisis dan pembahasan 
yang berkaitan tentang pengontrolan suhu pa-
da prototip ruangan menggunakan Zelio SR2 
B121 BD dapat disimpulkan bahwa:  
1. Peralatan uji menggunakan Zelio SR2 
B121 BD dan modul sensor suhu LM35 
telah berhasil dibuat dan dapat mengontrol 
temperatur pada prototip ruangan dengan 
baik; 
2. Pencapaian temperatur yang diinginkan 
yaitu < 29 °C dipengaruhi oleh jumlah 
kipas yang bekerja dan temperatur ruang-
an yang dihasilkan pemanas. Saat temper-
atur ruangan mencapai > 36 °C kipas 1, 2, 
3 dan 4 hidup semuanya, kemudian kipas 
4 akan mati jika temperatur ruang sudah 
menjadi < 35°C dan disusul dengan 
matinya kipas 3 jika temperatur ruang 
sudah mencapai < 33°C, sampai < 31°C 
kipas 2 mati, serta kipas 1 mati pada suhu 
< 29 °C. 
3. Sistem kontrol ini dilengkapi dengan pro-
gram delegasi atau perwakilan yaitu keti-
ka salah satu kipas rusak atau saklar dima-
tikan, maka secara langsung kipas berpin-
dah ke kipas yang sedang off dan kipas te-
tap dapat mendinginkan ruangan. 
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